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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

Temat: 
Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego Ośrodka 

Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie. 

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż urządzeń. 

Adres obiektu: 
działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński 

jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna, 

Zamawiający: 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;  

Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna 

Kod zamówienia 
wg CPV: 

CPV 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
CPV 32421000-0 – Okablowanie sieciowe 
CPV 35121700-5 – Systemy alarmowe 
CPV 72710000-0 – Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej 
CPV 32231000-1 – Aparatura telewizyjna w obwodzie zamkniętym 
CPV 35125300-2 – Kamery bezpieczeństwa 
CPV 48821000-9 – Serwery sieciowe 
CPV 45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
CPV 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania 
CPV 45314320-0 – Instalowanie okablowania komputerowego 
CPV 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Data opracowania: październik’ 2020 rok  

Nr egzemplarza I 

Opracował:   

 

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK 
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12 

 

 

 

 

BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK 

64-115 Święciechowa, ul. Leszczyńska 53d/4    

Adres biura: ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno   

NIP  7821715206                            REGON  634502191 

izydorek.michal@gmail.com               tel. 502 721 715 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego w  budynkach Specjalnego Ośrodka 
Szkolono-Wychowawczego położonego na Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna; wraz z opracowaniem 
dokumentacji projektowej, dostawą i montażem urządzeń. 
 
Zamówienie obejmuje: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z PFU instalacji monitoringu CCTV wraz z uzyskaniem 
pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prawomocnego pozwolenia na  prowadzenie prac 
budowlanych. 

2) Wykonanie instalacji wraz z uruchomieniem monitoringu CCTV; 
3) Przeszkolenie przedstawicieli Ośrodka w zakresie obsługi systemu CCTV; 
4) Opracowanie projektu powykonawczego; 
5) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego na wykonane instalacje w okresie gwarancji: 12 miesięcy. 

 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT 
BUDOWLANYCH (ORIENTACYJNE). 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Zabudowania Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego stanowią zachodnie i wschodnie 
skrzydło tzw. oficyn zamkowych zamku w Rydzynie zbudowanego w XVII w. dla Rafała 
Leszczyńskiego i króla Stanisława Leszczyńskiego, który do 1909 r. był rezydencją książąt 
Sułkowskich.  
Zachodnie skrzydło oficyn zamkowych składa się z budynków nr 3 . Natomiast skrzydło wschodnie 
składa się z budynków nr 5, 6, 7, 8 oraz  9 i 10. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 251/12 położona jest w miejscowości Rydzyna, ulica Pl. 
Zamkowy 2. Działka ma nieregularny kształt, z dostępnością komunikacyjną z ulicy Pl. Zamkowy 2. 
Teren działki zabudowany jest budynkami 2-kondygnacyjnym z poddaszem o charakterze 
oświatowym. Wykonanym w systemie tradycyjnym – murowanym, przykryty dachem płaskim, 
pokrytym papą. Na terenie działki znajdują się również budynki gospodarcze oraz obiekty małej 
architektury. 
Teren działki jest płaski z zielenią niską i ciągami komunikacyjnymi. Na działce znajdują się obiekty 
rekreacyjne – boiska. 
Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. 
 
 

1.2. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

Podstawowym celem inwestycji jest rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego w  budynkach Specjalnego 
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego, umożliwiającej poprawę bezpieczeństwa dzieci oraz zwiększenia 
możliwości kontrolnych. A także ograniczeniu aktów wandalizmu i włamań do budynków Ośrodka. 
 

System telewizji przemysłowej (CCTV) ma obejmować swoim zasięgiem teren zewnętrzny wokół 
zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zgodnie ze szkicem (rysunek nr 1) . W 
środku w budynku w miejscach wskazanych przez zamawiającego. Teren zewnętrzny zostanie rozbudowany o 
2 kamery IP typu dzień/noc z promiennikami podczerwieni a wewnętrzny o 10 kamer kopułowych IP typu 
dzień/noc z promiennikami podczerwieni. Szafa RACK zaopatrzona, panel zasilający, switch PoE, patchpanel 
UTP, panel porządkowy oraz półkę. Zapis obrazu będzie odbywał się z użyciem kodeka H.265+ na dyskach 
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wewnętrznych. Wykonanie sieci instalacji należy wykonać skrętką 5cat. oraz odpowiednim światłowodem 
prowadząc je w rurkach elektroinstalacyjnych. Nie dopuszcza się zastosowania skrętek wykonanych ze stali 
miedziowanych. Ustalenie tras kablowych, koloru kamer zewnętrznych oraz ich uchwytów podlega 
uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. 
 
 

1.2.1 Wymagania dotyczące kamer: 
 
UWAGA 
Wszystkie kamery podstawy, łączniki, wsporniki muszą być w kolorze zbliżonym do elewacji. Na elewacji 
zabrania się prowadzenia jakichkolwiek instalacji. 
 
Kamera IP zewnętrzna tulejowa - musi posiadać wbudowany oświetlacz IR umożliwiający jej pracę w nocy 
oraz obiektyw 4mm i kącie widzenia 79°. Oświetlacz podczerwieni ma umożliwiać oświetlenie terenu co 
najmniej 80 metrów przed kamerą. Mechaniczny filtr podczerwieni. Kompresja danych w standardzie H.265+. 
Rozdzielczość wymagana to 8Mpx ( 3840x2160) w technologii IP. Szeroki zakres dynamiki (WDR) co najmniej 
120dB, redukcja szumów 3D. Przycisk reset umożliwiający przywrócenie kamery do ustawień fabrycznych. 
Możliwość generowania trzech strumieni wideo. Klasa szczelności IP67 - temperatura pracy od -30°Cdo 
+60°C. Dodatkowo kamera musi być wyposażona w funkcje inteligentnej analizy obrazu takie jak: 
przekroczenie linii, zabranie lub pozostawienie przedmiotu oraz rozpoznawanie twarzy. Odbicie lustrzane, 
BLC(kompensacja światła z tyłu), ROI obszar zainteresowania(maks.1 obszar) 
Współpraca z urządzeniami różnych producentów poprzez protokół ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) oraz 
ISAPI. Wbudowany slot na kartę SD do 128Gb umożliwiający zapis lokalny w przypadku braku komunikacji z 
urządzeniem nagrywającym. Zdalny podgląd za pomocą przeglądarki internetowej IE, Chrome, Firefox, Safari 
oraz przez oprogramowanie dedykowane na komputery z systemem operacyjnym Windows lub MAC. 
Możliwość zdalnego podglądu na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android, iOS przez 
dedykowane, darmowe oprogramowanie bez konieczności posiadania stałego, publicznego adresu IP. 
Gwarancja minimum 24 miesiące 

 
 

Kamera IP wewnętrzna kopułowa - musi posiadać wbudowany oświetlacz IR umożliwiający jej pracę w nocy 
oraz obiektyw 2,8 mm - kąt widzenia minimum 105°. Oświetlacz podczerwieni ma umożliwiać oświetlenie 
terenu do co najmniej 30 metrów przed kamerą. Kompresja danych w standardzie H.265+. Rozdzielczość 
wymagana to 4Mpx (2688 x 1520) w technologii IP. Kamera wandaloodporna IK10 o klasie szczelności IP67 - 
temperatura pracy od -30°C do +60°C. Odbicie lustrzane, BLC(kompensacja światła z tyłu), ROI obszar 
zainteresowania(maks.1 obszar). Przycisk reset umożliwiający przywrócenie kamery do ustawień fabrycznych. 
Współpraca z urządzeniami różnych producentów poprzez protokół ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) oraz 
ISAPI. Zdalny podgląd za pomocą przeglądarki internetowej IE, Chrome, Firefox, Safari oraz przez 
oprogramowanie dedykowane na komputery z systemem operacyjnym Windows lub MAC. Możliwość 
zdalnego podglądu na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android, iOS przez dedykowane, 
darmowe oprogramowanie bez konieczności posiadania stałego, publicznego adresu IP. Gwarancja minimum 
24 miesiące. 
 

UWAGA: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdy wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału lub urządzenia 
technicznego, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenie techniczne parametry i cechy 
techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. 
Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów 
zaproponowanych i występujących w dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równoważny", co oznacza, że 
dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym 
dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak 
wskazane w specyfikacji technicznej lub lepsze. 
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1.3. ZAKRES ZAMÓWIENIA  

1.3.1 Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej - w zakresie koniecznym do 
wykonania robót, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, w tym z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie przez Wykonawcę 
prawomocnego pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych 

Zakres opracowania dokumentacji: 
1. Inwentaryzacja pomieszczeń monitorowanych 
2. Koncepcja wykonania monitoringu CCTV zaakceptowana przez zamawiającego 
3. Projekt budowlany  
4.   Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 
5. Projekt wykonawczy instalacji monitoringu CCTV 

 

Uwaga: 
Rozmieszczenie kamer wstępnie pokazano na załączniku rys nr 2. 

 

1.3.2. Etap II - roboty budowlano- montażowe 

1. Roboty budowlane: 
a) Okablowanie dla zasilania kamer i przesyłu sygnału prowadzić w rurkach 

elektroinstalacyjnych, 
b) Miejsca przekuć i montażu instalacji i urządzeń monitoringu CCTV naprawiać i pomalować. 

2. Roboty montażowe: 
Wykonanie i uruchomienie instalacji monitoringu CCTV w skład którego wchodzą następujące 
elementy: 
a) Kamery według wytycznych w pkt nr 1.2.1 
b) Switche SFP 
c) Szafa Rack 
d) Okablowanie 

3. Przeszkolenie pracowników obsługi oraz przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji; 
4. Opracowanie projektu powykonawczego w formie szkiców; 

 
 

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie i w budynkach Specjalnego Ośrodka 
Szkolono-Wychowawczego położonego na Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna; wraz z opracowaniem 
dokumentacji projektowej, dostawą i montażem urządzeń. 
 

1.5.        WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

System telewizji przemysłowej CCTV na terenie ośrodka ma za zadanie spełniać funkcje ochronne i 
kontrolne. 

Za pomocą kamer telewizyjnych osoby upoważnione będą miały dostęp do wglądu aktualnej 
sytuacji na terenie Ośrodka za pomocą aplikacji mobilnej i na wybranych stanowiskach 
komputerowych. Ponad to archiwalna sytuacja na terenie Ośrodka będzie dostępna na wybranych 
stanowiskach komputerowych.  

Kamery zamontowane będą we wskazanych pomieszczeniach oraz na zewnątrz budynku. 
Sygnały przekazywane będą poprzez okablowanie do rejestratora cyfrowego. 
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2.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA      

2.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

2.1.1. Wymagany zakres i forma dokumentacji projektowej 
 

2.1.2. Wymagana treść dokumentacji: 

1. Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z : 
a) Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623). 
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 07.05.2010r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2010r. Nr 72 poz. 464). 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2003r. nr 120, poz. 1126) 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami), 

e) Inne obowiązujące przepisy i normy. 
 

2. Projekt wykonawczy należy opracować z uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem 
parametrów technicznych. Dokumentacja winna zawierać: 
a) optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne 

zestawienia, rysunki z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 
pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia.  

2.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU.  

2.2.1. Wymogi Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej: 

a) Wymagane jest by w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze spotkanie robocze 
Wykonawcy z Zamawiającym. Do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w 
terenie; 

b) Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji 
proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, materiałowych i standardów; 

c) Niezwłoczne, po opracowaniu, przekazanie materiałów przygotowawczych, celem ich omówienia i 
akceptacji rozwiązań; 

d) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń wymaganych przepisami prawa, w 
tym pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków  oraz prawomocnego pozwolenia na 
budowę  

e) Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do 
wykonania robót, do obowiązków Projektanta będzie należało uzyskanie akceptacji Zamawiającego 
co do formy i treści projektu budowlanego. 

f)  Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień, w 
szczególności tych, które mają wpływ na złożenie oświadczeń B4 lub są niezbędne do dalszych 
wystąpień przez Zamawiającego, 

g) Uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów. 
h) Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających; 
i) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

j) Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta  
k) W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa 

robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej 
wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie 
dopuszcza się opisów ręcznych); 

1. Projekt budowlany 2 egz. (opieczętowany przez WAiB) 

2. Projekt wykonawczy 2 egz. 
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l) Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

2.2.2. Wymogi Zamawiającego w zakresie realizacji robót: 

a) Rozpoczęcie robót może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnego 
pozwolenia na budowę  oraz akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 

b) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, 
niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

c) Roboty prowadzone będą w czasie trwania roku szkolnego. 
d) Do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie przed zabrudzeniem budynku i dróg 

komunikacyjnych. 
Uwaga: 
Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować roboty, by nie zakłócić funkcjonowania ośrodka. 

e) Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc 
wykonywania prac. 

f) Prowadzenie robót w sposób bezpieczny. 
g) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (po 2 egz). 
h) Natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 

wykonawcę w trakcie realizacji robót. 
i) Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o wszelkich trudnościach 

związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie od 
dokonanych wpisów w dziennik budowy. 

j) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z 
dokumentacją, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami 
technicznymi wykonania robót budowlano- montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania 
mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, ponadto: 
- oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (Pn-hEN), z europejską aprobatą techniczną 
(EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo, 

- oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. 

k) Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu 
zamówienia niż określony w dokumentacji . 

l) Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji są podane przykładowo i 
określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

m) Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 
n) Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy: 

• Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego przy uzyskiwaniu wymaganych 
zatwierdzeń i pozwoleń (3 egz.) wystawione na wskazane przez wykonawcę osoby. 

• Szkic sytuacyjny. 
• rzuty pomieszczeń - materiał poglądowy 

2.2.3. Warunki odbioru dokumentacji projektowej: 
Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu 
Zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami 
dokumentacji jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie oraz po uzyskaniu prawomocnej 
decyzji o na prowadzenie prac budowlanych. 
 
 
 
 

2.2.4. Warunki odbioru robót budowlanych: 
 

1. Odbiór końcowy nastąpi protokołem odbioru robót końcowych podpisany przez komisję 
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odbiorową, przy udziale inspektora nadzoru i kierownika robót. 
 

2. Odbiór końcowy: 
2.1. Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu 

umowy i gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego 
umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: dziennik 
budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, umożliwiające ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu 
będą obciążać Wykonawcę. 

2.2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 5 dni roboczych 
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół 
odbioru końcowego zwierający wszelkie dokonane w trakcie odbioru ustalenia, jak też 
terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, 
podpisany przez uczestników odbioru. 

2.3. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do 
usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego. 

2.4. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub ma 
wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową. 

2.5. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze 
wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 
1) żądać usunięcia tych wad - jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczając 

pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin, 
2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, 

że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie 
usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - a wady są nieistotne, 

3) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie 
usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - a wady są istotne. 

2.6. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich 
usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, naco Wykonawca wyraża 
zgodę. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego   
 

1.1. Podstawowe przepisy, które należy zastosować w projekcie budowlanym: 
a) Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623). 
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 07.05.2010r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2010r. Nr 72 poz. 464). 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2003r. nr 120, poz. 1126). 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi 
zmianami). 

e) Inne obowiązujące przepisy. 
 

1.2. Podstawowe przepisy, które należy zastosować w projekcie wykonawczym: 
a) projekt wykonawczy należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, 

jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia a dokumentacja 
winna zawierać: optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 
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wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali wraz z 
dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację 
materiału, urządzenia, 

b) rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji, 
c) informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności 

opracowania planu „bioz" (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego) /PB i PW/ - jeśli występują 
zagrożenia, należy uzyskać pozwolenie na budowę. 

 

2. Załączniki: 
 

 Szkic sytuacyjny w skali 1:500 (jako załącznik do PF-U); rys nr 1 
 Rozmieszczenie kamer rys nr 2 

 Rzuty budynek nr 3  
                    rys nr 1.1 – rzut parteru 
                    rys nr 1.2 – rzut I piętra 
                    rys nr 1.3 – rzut II piętra 

  Rzuty budynek nr 5  
                    rys nr 2.1 – rzut parteru 
                    rys nr 2.2 – rzut I piętra 
                    rys nr 2.3 – rzut poddasza 

   Rzuty budynek nr 6  
                    rys nr 3.1 – rzut parteru 
                    rys nr 3.2 – rzut I piętra 
                    rys nr 3.3 – rzut II piętra 

   Rzuty budynek nr 7  
                    rys nr 3.1 – rzut parteru 
                    rys nr 3.2 – rzut I piętra 
                    rys nr 3.3 – rzut II piętra 

   Rzuty budynek nr 8  
                    rys nr 3.1 – rzut parteru 
                    rys nr 3.2 – rzut I piętra 
                    rys nr 3.3 – rzut II piętra 

   Rzuty budynek nr 9,10  
                    rys nr 3.1 – rzut parteru 
                    rys nr 3.2 – rzut I piętra 

                    rys nr 3.3 – rzut II piętra 
  

 
 



83.99
82.56 84.25

83.32

84.3

83.69

84.5

84.7

k

84.4 84.5

w

bud.

k

84
.5

86.4085.28
w

84.58

w

84.5

84
.6

84.66

k

86.0283.53

84.5

k

84.71

86.2284.90

84.56

84.79

84.61

86.0884.65

84.61

k

85.1484.25

84.76

84.77

84.8

85.7484.93

84.8

n.u.
85.5484.92

k
85.8583.56

85.7885.06

t

84.83

85.02

84.94

84.68

w

84.84

g
84.90

84.85

t

84.87

t

k85.0184.16

k

85.2684.66

g 83.72

t 85.72

84.81

84.95

k

83.59

w

85.12

83
.74

k
85.59

k

85.2084.50

n.u.

k

85.2284.33

84.02

t

k84.9884.04

w

83.36

k
85.1984.39

k

85.4284.52

e

g
85.2584.25

w

84
.62

k

w

85.3784.45

85
.3
5

t

84.64

83.75

k

85
.35

k
84.4484.01

83.82

t

w
85.18

k

k
85.1384.53

w

k

85.4683.98

k85.5284.52

85.3584.35 k

85.3483.75

k
85.5183.95

84.26

k

k

85.2684.36

w w

84.61

k

84.41
84.41

w

84.26

w

w

84.70

k

85.9484.69

g

84.37

85.5784.77

k

85.6683.91

k

84.84

k
k

k

84.84

k
85.4184.45

k

k

85.7784.19

84.80

k

w

k

85.7184.63

w

85.04

k

k 85.8284.97

84.77

85.2

85.09

n .u.

w

k 85.6884.97

k

83.95

85.4

w

k 85.6485.04

k w

k

n.u.

k

85.5

85.46

k

n.u.

k

85.50

86.0

85.36

85.49

85.5

85.47

k

85.18

85.6

85.46

k

k

85.3

k

k

k

k
85.9185.43

85.4

85.33

85.5

k

85.4

84.50

w

85.8

85.6

85.
3

k

85.4

k

85.03

k

85.2

w

85.37
85.45

84.28

85.25

85.
4

85.3

85.2

w

85.3

bud.

85.3

w

85.65

k85.5583.44

85.25

bud.

bud.

w

bud.

85.28

w

85.3

w

85.29

85.3

85.3

85.29

85.4

k
85.4483.42

w

84.28

85.28

85.1

83.27

e

85.4

w

85.3

85.2

86.7

w

85.5

86.8

85.3

85.5

85.4

84.05

85.3

85.4

85.3

84.70

84.32

86.0

85.4

85.6

w

85.4

85.4

85.4

86.8
86.8

86.0
86.4

bud.

85.5

w

85.5

85.32

85.4

85.4

84.69

bud.

w

87.0

85.5

85.2

85.2

85.3

85.4

85.6

86.0

84.41

w

85.3

85.4

86.9

86.0

85.4

85.5

85.3

85.2

84.2
0

85.5

k

85.5483.43

w

85.9

85.2

86.4

85.3

85.2

85.3

k

85.4583.40

85.2

w

k
85.3

85.2

w

85.3

86.9

85.3

86.7

85.3

85.3

85.34

85.7

85.2

85.34

85
.2

85.33

85.6

85.7

85.1

85.3

w

85.2

w

85
.2

85.3

85
.1

85
.2

85.2

w

85.3

85.3

85.3

85
.3

85
.3

85.3

k 85.2983.79

85.2
85.2

85.3

85 .3

84.2
0

85.3

w

85.7

85.4

k

85.5783.40

w 85.4983.89

85.4

84.16

85.6

85.5

84.40

84.0

84.34 w

84.8

85.3

85.44

85.4

85.5

85.0

85.4

w

85.1

85.4

86.1

85.2

84.59

86.0

86.0

85.3

86.4

85.5
85.5

85.0

85.6
86.4
86.6

85.3

85.0

85.0

85.6

84.9

84.7

85.1

84.8

85.7
85.8

85.3
85.4

84.10

84.7

85.5

84.8

84.10

84.9

85.8

85.9

85.9

85.6

84.45
w

eNc

ch.bt.

kdB200c

ch.i.

ch.i.

g

t

ch.i.

kA150c

kl

g32c

eNc

eNc

t

gD160c

gD63c

w

gD160c
gD160c

gD160cgD160c

g32c

g32c
wo80c

kd200c

2eNc

2eNc 2eNc

2eNc

wo32c wo32c

woB50c

gg100c
g32c

g63c

g63c

g63c

g32c

gD160c
gD160c

gD160c

gD16
0c

gD160c

gD160c

woB100c

woB100c

wo150c
wo150c

wo150c
wo150c

wo150c

ch.bt.

ch.bt.

k200c

k200c

k200c

k20
0c

k200c

k200c

k200c

k200c

k200c

wo100c

kd300c kd300ckd300c

kd300c

kd300c

basen

woB100c
woB100c

tc
tc

cD50ccD50c

cD40c

cD20c

cD50c cD50ccD40ccD20c

eNc

eNc
eNc

2eNc
2eNc

2eNc

2eNc

eNc

kl

c

kl

eNc

eNc

eNc

eNc

kdc

woDc

woD50c

woD50c

woD50c

woD50c
woD 50c

woD80c

woD80c

kdD200c

woDc

tBc

tBc

kl
tDc

kl

woDc

eNDc

wDc

woD50c

woD50c

woD50c
woD50c

kl

kdD200c

woD50c

woB100c

woB100c
woB100c

woB100c

kdB200c

ch.i.

ch.bt.

kA150c

kA150c
kA150ckA150c

cAccAc

cAc

kA150c

kA
100

c

kA100c

wAc

g50c

g63c

c140c
c140c

g63c

g6
3c

g63c

ks200
c

gs63c

gs63c

gs50c

gs50c
gs50c

gs63c
gs63c

gn80c
gn80c

gn80c

gD90c

gD90c
gD90c

gD
63
c

gD63c
gD63c

gD90c

gD90c
gD125c

wo63c

wo63c

t e

g63c
g63c

g3
2c

g32c

g32c

g32c

g63c

c90c
c110c

c110c
c110c

c90c

c9
0c

c90c

c90c

c110c
c110c

c100c

c100c

c100c

c125c
c110cc90c c90c

c90c
c90c c90c

c125c

c1
10
c

kd200c

eNc

eNc
eNc

eNc

eN
c

eN
c

eN
c

eNc

3eNc

3eNc

3eNc

eNc

2eNc

ch.i.

woD32c
woD80c

woD80cwoD80c
woD80c

eNc
eNc

eNc

wo150c

kl

woB100c

woB100c

woB100c

woB100c

k200c

k200c

ks200c
ks200c

eNc

2eNc

eNc

eNc

eNc

eNc

eNc

eNc

eNc
eNc

eNc

eNc

ksD200cksD200c

j.t
l.

kc

eNDc

eNDc

eNDc

eNDc

ksDcwoDc

eNDc

tDc

tD
c

cDc

ch.i.

tDc

woDc

woDc

woDc

k

eNDc

eNDc

eNDc

eN
Dc

eNDc

j.mb.

eNDc

eNDc

ksDc
woDc

tDc

tDc

woDc

kdD300c

kdDc

tDc

tDc

ch.i.

tDc

tD
c

tD
c

gD32c

gD32c

kdD150c kdD150c

woDc

woDc

eNc

gn32c

t

t

ch.i. ch.i. ch.i. ch.i. ch.i. ch.i.

tc

tc

tc

tc

tc
tc

tc
tc

tc

tc

tc eNc

eNc
eNc

eNc
eNc

eNc

eNc

j.gr.

j.gr.

j.gr.

j.gr.

j.g
r.

j.gr.

j.mb.

j.t
l.

j.br.

j.br.

j.br.

j.br.

j.i.

j.zw.

ch.i.

ch.bt.

ch.i.

ch
.bt
.

ch.
i.

ch.i.

ch.bt.

ch.i.

ch.i.

ch.i.ch.i.

ch.i.

ch.kk.

woB40c

eAc

w

i.b.

k

i.b.

j.t
l.

j.kp.

k

ch.kp.
ch.kp.

bieżnia

i.b.
i.b.

i.b.
i.b.ch.kk.

ch.kk.

pl.mb.

i.b.

woX50c

woX50c

bieżnia

e

proj. g-738/2011

proj. e-74/2013
proj. e-74/2013

proj. e-74/2013

proj. e-74/2013

pr
oj
. 
e-
74
/2
01
3

proj. e-74/2013
proj. e-74/2013

proj. e-74/2013

proj. e-74/2013

proj. e-74/2013

322

308

568

529/1

306

497/2

500

323

252/1
579326

327
567

251/9

498 499

4 i

1

i4

1

k2

4a m2

m2

2

k2

k2

1 i

5i

2ak2

5

k

k2

i

5
i

4i

4i

1

m2

i

m

5
m

2 i

6

m2

6
i

3am2

3m2

2
i

1 t

3
i

3

k2

5
t

i

2

k2

5i

4

m

5
m

2 i

4 m2

PsV

W

Bi

dr

Bp

B

dr

B

Bp

dr

Bp

B

N

Bz

Ws

B

S-RIVb

Bi

6.164.09-442.221-300

432.443-2013

247
RVPsV

243
ŁV

304

PsV

244
W

Bi

Bi

dr
321

Bz

Bz

254/1
Ws

Bi

Bp

324
Bp

325B

Bz

307
W

250/5

RV

W-RV
W-RV

Bz

250/3 Bp

251/4

dr

248
dr

W-PsV

Bz

251/12

251/6
Bz

5740050

6408150

j.zw.
j.zw.
j.zw.

ch.i.ch.i.ch.i.

Leszno dn. 2016-06-07
Sporządził(a) wydruk: Magdalena Płócieniczak

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy
Nazwa miejscowości
Jednostka ewidencyjna
Obręb ewidencyjny
Skala mapy
Godło mapy

Układ współrzędnych

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem
aktualizacji

prostokątnych płaskich
wysokości

Informacje o slużebnościach gruntowych mających
wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji
Data opracowania mapy

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy
Podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Imię i nazwisko geodety uprawnionego,
nr uprawnień i podpis geodety, który opracował mapę

GN.VII.6640.894.2016
Rydzyna
301304_4, Rydzyna - Miasto
0001, Rydzyna
1:500
6.164.09.23.4.3; 6.164.09.23.4.1; 6.164.09.23.4.4; 6.164.09.23.4.2

2000/6

27.04.2016

nie badano

Kronsztadt 60

Oznaczenia budynków na mapie według KŚT

1

2

3

4 5

6

7

8

10

497/2

2

k2

Leszno dn. 2016-06-07
Sporządził(a) wydruk: Magdalena Płócieniczak

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy
Nazwa miejscowości
Jednostka ewidencyjna
Obręb ewidencyjny
Skala mapy
Godło mapy

Układ współrzędnych

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem
aktualizacji

prostokątnych płaskich
wysokości

Informacje o slużebnościach gruntowych mających
wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji
Data opracowania mapy

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy
Podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Imię i nazwisko geodety uprawnionego,

GN.VII.6640.894.2016
Rydzyna
301304_4, Rydzyna - Miasto
0001, Rydzyna
1:500

2000/6

27.04.2016

nie badano

Kronsztadt 60

Oznaczenia budynków na mapie według KŚT
1

Szkic zagospodarowania
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:500

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

Budynki nr
1 - 11

LEGENDA:

 - budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

9
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Układ kamer
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

 -



1.1

Budynek nr 3 - rzut parteru
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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1.1

Budynek nr 3 - rzut I Piętra
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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1.1

Budynek nr 3 - rzut II piętra
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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1.1

Budynek nr 5 - rzut parteru
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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1.1

Budynek nr 5 - rzut I piętra
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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Schemat układu

oficyn zamkowych

Budynek objęty

opracowaniem



1.1

Budynek nr 5 - rzut II piętra
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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1.1

Budynek nr 6 - rzut parteru
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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Schemat układu
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Budynek objęty

opracowaniem



1.1

Budynek nr 6 - rzut I piętra
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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2 25.6 m²

3 30.5 m²
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Schemat układu

oficyn zamkowych

Budynek objęty

opracowaniem



1.1

Budynek nr 6 - rzut II piętra
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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opracowaniem



1.1

Budynek nr 7 - rzut parteru
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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opracowaniem



1.1

Budynek nr 7 - rzut I piętra
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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1.1

Budynek nr 7 - rzut II piętra
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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2.9 m²

15

3.1 m²

17 
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1.1

Budynek nr 8 - rzut parteru
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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1.1

Budynek nr 8 - rzut I piętra
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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1.1

Budynek nr 8 - rzut II piętra
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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1.1

Budynek nr 9,10 - rzut parteru
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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7

11.5 m²

8
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1.1

Budynek nr 9,10 - rzut I piętra
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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1.1

Budynek nr 9,10 - rzut II piętra
Nazwa rysunku :

SKALA :DATA :

Adres obiektu :

Nazwa zadania:

Nr rys. :

Zamawiający :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4

Michał Izydorek

Nr str.

STADIUM OPRACOWANIA:

Opracował:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Specjalnego
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Rydzynie.

działka nr 251/121 gmina Rydzyna, powiat leszczyński
jednostka: Rydzyna-Miasto; ,obręb: Rydzyna,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka;
Pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

10-2020r 1:1

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Asystent:

inż. Magdalena Szprync

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid.  WKP/0236/POOK/12

-

UWAGA!
RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO -
WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY
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